
Обустройство объектов военного городка «Кузьминский», для размещения подразделений 150 МСД 
(Россия, Ростовская область)» в части привязки к объекту автоматизированной аварийной электро-
станцииконтейнерного типа  (РОСС-Д1200ВК-02-М2) мощностью 1500 кВА, напряжением 10500В, на 

базе дизель-генераторного агрегата Mitsubishi S12R PTAA2» По
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КК-1 

ДЭС1(2) 
Панель управления ДГУ1(2) 

Шифр: 8703-E-400-1 

Cистема сбора и передачи инфор-
мации (ССПИ) 

КВВГнг  7х1,5 200 

КК -2 РУ-10 35/10кВ «Кузьминская» КВВГнг  10х1,5 200 

КК -3 
Cистема сбора и передачи инфор-

мации (ССПИ) 

МКЭШвнг  1х2х1,0 200 

КК -4 КВВГнг  10х1,5 200 

КК -5 РУ-10 35/10кВ «Кузьминская» КВВГнг 5х1.5 200 

КК -6 РУ-10 35/10кВ «Кузьминская» ВВГнг 4х2,5 200 

КК -7 
ДЭС2. 

Панель управления ДГУ2 

Шифр: 8703-E-400-1

Belden 
9841 

40 Или аналог КИПВЭП 2х2х0,78 

КК -8 ДЭС1(2)   ЩСН ДЭС1(2) КВВГнг 5х1.5 10 

КК -8-1 ДЭС1(2)   ЩСН ДЭС1(2) КВВГнг 2х1.5 10 

КК -9 

ДЭС1(2) 
ЩСН  

ДЭС1(2)  АПТ.АПС и ОС ДЭС1 (2) КВВГнг 5х1.5 8 

КК -10 ДЭС1(2)  ДТВ1-датчик температу-
ры а отсеке ДГУ 

КВВГнг 2х1.5 10 

КК -11 ДЭС1(2)   Привод воздушного кла-
пана ВЕ1. Belimo LM24A-S 

ПВ-3  5х(1х1.0) 12 

КК -12 ДЭС1(2)    Привод воздушного кла-
пана ВЕ2 Belimo LM24A-S 

ПВ-3  5х(1х1.0) 16 

КК -13 ДЭС1(2)    Привод воздушного кла-
пана ПЕ1. Belimo LM24A-S 

ПВ-3  5х(1х1.0) 12 

КК -14 ДЭС1(2)    Привод воздушного кла-
пана ПЕ2 Belimo LM24A-S 

ПВ-3  5х(1х1.0) 18 

КК -15 
ДЭС1(2)   Привод воздушного кла-

пана ВЕ3. Belimo LM24A-S  
ПВ-3  5х(1х1.0) 15 

КК -16 
ДЭС1(2)    Привод воздушного кла-

пана ПЕ3 Belimo LM24A-S 
ПВ-3  5х(1х1.0) 17 
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КК -17 

ДЭС1(2) 
АПТ.АПС и ОС  

в общую систему АПТ.АПС пло-
щадки 

    МКЭШвнг  1х2х1,0 200     

КК -18 
в общую систему АПТ.АПС пло-

щадки 
    КВВГнг 2х1.5 200     

КК -19 
в общую систему АПТ.АПС пло-

щадки 
    КВВГнг 2х1.5 200     

КК -20 "RS485 Орион" в общую систему 
ОС площадки 

    МКЭШвнг  1х2х1,0 200     

КК -21 "RS485 Орион" в общую систему 
ОС площадки 

    КВВГнг 2х1.5 200     

 
Примечание: 
Итого для заказа кабельной продукции: 
 
 

   

Итого, для од-
ной ДГУ, м 

Итого, для двух 
ДГУ, м 

КВВГнг  7х1,5 200 230 460 

КВВГнг  10х1,5 200 460 920 

МКЭШвнг  1х2х1,0 200 690 1380 

КВВГнг 5х1,.5 200 250,7 501,4 

ВВГнг 4х2,5 200 200 400 

Belden 9841 или КИПВЭП 
2х2х0,78 

  40 46 92 

КВВГнг 2х1.5 10 713 1426 

ПВ-3  5х(1х1.0) 12 517,5 1035 

 
 
 
 
 
 


