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Буквенно-цифровое обозначение
пожарного извещателя.
Например: 2ВТК1.12
где 2-номер приемно-контрольного
прибора;
ВТК -буквенный код извещателя (см.
условные обозначения)
1 - номер шлейфа (при наличии);
12 - порядковый номер извещателя.
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установки На потолке
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