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Общие данные.
31

2

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение Наименование Примечание

31-НДК/ЭС Система аварийного электроснабжения.

31-НДК/ТХ Система топливоснабжения.

31-НДК/АК Автоматизация комплексная.

31-НДК/СМ Сметная документация.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Лист Наименование Примечание

5 Принципиальная схема системы топливоснабжения.

6 Структурная схема автоматики управления

системой топливоснабжения.

7 Функциональная схема автоматики управления

системой топливоснабжения.

8 Щит ЩУЗТ. Принципиальная схема.

9 Щит ЩУЗТ. Габаритный чертеж.

10 Щит ЩУЗТ. Компоновочный чертеж.

11 План расположения оборудования.

12 План прокладки трубопроводов.

13 План прокладки кабельных линий.



Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют
требованиям  экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
других норм,  действующих на территории Российской Федерации и

обеспечивают безопасную   для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта
при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                           Ботин К.С.
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные

горядеформированные.

Серия 03 выпуск 67 Руководство по безопасности "Рекомендации

по устройству и безопасной эксплуатации

технологических трубопроводов"

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов.

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и

технологические  трубопроводы

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения

сварные. Радиографический метод.

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения

сварные. Методы ультразвуковые.

ПУЭ Правила устройства электроустановок.  изд. 7

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.

ГОСТ Р 50571.3-2009 Госстандарт России. Электроустановки

зданий. Часть 4.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство.

ПТЭЭП Правила технической эксплуатации

электроустановок потребителей

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных

зданий. Правила проектирования и монтажа.

Прилагаемые документы

31-НДК/ТХ.С Спецификация оборудования и материалов.

31-НДК/ТХ.ВОР Ведомость объемов работ
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1. Указания по проведению монтажных работ.

В проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные трубы по ГОСТ
8732-78;

Места установки опор и креплений трубопроводов указаны на чертежах;
Подготовку кромок и сборку трубопроводов и деталей выполнить в соответствии с требованиями
ГОСТ 16037-80;

Контроль сварных соединений радиографическим (ГОСТ 7512-82) или ультразвуковым (ГОСТ
14782-86*) методом следует производить после устранения дефектов, выявленных внешним
осмотром и измерениями. Объем контроля сварных соединений согласно "Рекомендаций по
устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов";

Производство монтажных  работ и испытания проводить согласно СНиП 3.05.05-84
"Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";

Места установки оборудования могут быть уточнены по месту при монтаже.
При прокладке кабельных сетей трассы прокладки кабелей и длины кусков кабеля подлежат

уточнению по месту.
При монтаже предусмотреть расцветку жил кабелей в соответствии с п. 2.1.31 ПУЭ.
Электропроводки выполняются  кабелем ВВГнг(А)-LS в металлических трубах.
Заземление   электрооборудования осуществляется  через жилы кабелей групповой сети,

согласно ПУЭ.
Монтаж выполнить в соответствии со СНиП 3.05.06-85 и СНиП 3.05.07-85.

https://tech-expo.ru/categories/1200kwt/
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Принципиальная схема
системы топливоснабжения.

А3
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РБ
Vраб.=3 м³

Н-2

Н-1 Э/м клапан

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Наименование Обозначение
 Шаровый кран

 Электромагнитный клапан

 Насос электрический

 Насос ручной

 Фильтр

 Датчик уровня топлива

 Уровнемерное устройство для   визуального наблюдения

 Клапан с огнепреградителем

 Счетчик жидкостный

Д1, ∅32х2.5
Lmax=3,0 м³/ч

Д2
,

∅5
7х

3.
5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Наименование трубопровода Обозначение

Трубопровод подачи топлива к расходному баку ДГУ Д1

Трубопровод деаэрации Д2

НР



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ:

- линия электропитания 380/220 В;

- цепи управления (дискретный сигнал);

- цепи контроля (дискретный сигнал).
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

1. Компоновку щита выполнить согласно данному чертежу.

2. Указания по внешним присоединениям:

вводные кабели - снизу;
отходящие кабели - снизу.

3. Лист читать совместно с л. 11, 18.

НАДПИСИ НА ДВЕРИ ЩИТА.

65
13
5

10
0

10
0

Лампа HL2 

Лампа HL3 

Лампа HL1 

ХТ1 ХТ2 ХТ3

KM1 KM2 KM3 K1-K5

1Q
F

QF
1

QF
2

QF
3

QF
4

QF
5

QF
6

QF
7

65 65

105

100

Переключатель SA2 

Переключатель SA1 

Кнопка SB1 

https://tech-expo.ru/categories/1200kwt/



Изм. Кол.уч. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат

Вз
ам
. и
нв
. N

СО
ГЛ
АС
ОВ
АН
О:

Ин
в.
 N
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Складской комплекс по адресу:
Московская область, г. Подольск, д. Коледино

Система топливоснабжения ДЭС. Р

Разраб.

ГИП

Ботин
Судаков

                          31-НДК/ТХ

ООО "Техэкспо"
Н.контр.

Ботин

План расположения оборудования.

А2

7

11

5

4

6 7

8

7

7

3

3

7

6
7

5

4

8

7

5

7

4

6

8

7

3

5

4
6

3

7

5

6

4 8

7

3

11
5

36
5

165 225 110

170

36
5

80
0

10
95

145 155

225

11
5

36
5

10
95

170 165 165

225

17
0

32
5

300

16
5

33
5

63
0

635

11
30

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ:

1. Размещение оборудования выполнить согласно данному чертежу;

2. Допускается уточнить размещение оборудования по месту при монтаже;

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Рама насосной группы выполнена из равнополочного уголка 50х4 по ГОСТ ГОСТ 8509-93.
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План прокладки трубопроводов

А3

8

12

Существующая
топливная емкость

котельной

Здание котельной

Топливная
магитстраль
в траншее

А
А

Топливный бак
V=3м3

- Стальная гильза ∅100мм;

- Топливная магистраль ∅32мм;

- подъем трубы на отметку;

- опуск трубы с отметки;

Примечания:

1. Топливную трубу проложить на глубине 1200мм - ниже глубины промерзания грунта;
2. Пространство между гильзой и топливной трубой заполнить саморасширяющимся герметиком Stopaq FN 2100

Приямок 2.0х1.4х1.0 (ШхГхВ, м)

Насосная группа

Топливная труба Д.32мм в
защитной трубе Д.100мм

Насосная
группа

Гильза д.100мм

Фундамент

Гильза д.57мм

Стены

Условные обозначения:

Песчаная подсыпка

https://tech-expo.ru/categories/1200kwt/
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                          31-НДК/ТХ
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Ботин

План прокладки кабельных линий

А4

9

13

Н-1
Н-2

Датчик
уровня

Клапан

Насосная
группа

- Кабель в стальной трубе
∅20мм;

Условные обозначения: Примечания:

1. Питающий кабель к ЩУЗТ от ЩСН
не входит в объем настоящего
раздела;

ЩУЗТ



Оборудование

1 Топливный резервуар, 3 м.куб., одностенный, в составе: РБ РГС-3 ЭМЗ 122 компл. 1

Уровнемер с сигнализатором МС-К-500-БП-ЛИН-НЖ-М75-ВЗ ПМП-118 НПП "СЕНСОР" шт. 1

Датчик уровня ПМП-052-ВА-В-Н-НА ПМП-052 НПП "СЕНСОР" шт.

Дыхательный патрубок, Dn50 - шт. 1

Замерная труба с крышкой, Dn50 - шт. 1

Патрубок линии выдачи, Dn25 - шт. 1

Патрубок линии подачи, Dn25 - шт. 1

Дренажная линии с краном, Dn25 - шт. 1

Технологический люк, D=500 мм - шт. 1

Крышка люка с ручками, D=500 мм - шт. 1

Прокладка, D=500 мм, S=5 мм, NBR - шт. 1

2 Щит управления закачкой топлива, ЩУЗТ копмл. 1

индивид. изготовления, в составе:

Шкаф S3D со сплошной дверью без монт.платы NSYS3D4315 Schneider Electric шт. 1

Плата с симм. DIN рейк. NSYMD43 Schneider Electric шт. 1

Автоматический выключатель iC60N, 1Р, 16А A9F79116 Schneider Electric шт. 1

Автоматический выключатель iC60N, 1Р, 10А A9F79110 Schneider Electric шт. 3

Автоматический выключатель iC60N, 1Р, 6А A9F79106 Schneider Electric шт. 4

Модульный контактор iCT, 25А, 220В, с ручным управлением A9C21732 Schneider Electric шт. 3

Вспомогательное устройство сигнализации iACTs, 2НО A9C15916 Schneider Electric шт. 3

Реле времени iATEt A9C15419 Schneider Electric шт. 2

Жёлтые пружинные зажимы A9C15415 Schneider Electric шт. 2

Электромеханическое реле 
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Электромеханическое реле RSB, 230В RSB2A080P7 Schneider Electric шт. 5

Колодка для реле RSB1А160**/RSB 2А080** RSZE1S48M Schneider Electric шт. 5

Кулачковый выключатель 10А 2+"0" K10D012QCH Schneider Electric шт. 2

Сигнальная светодиодная лампа, 220В, цвет:зеленый XB7EV03MP3 Schneider Electric шт. 3

Кнопка 22 мм красная с возвратом NO+NC XB7NA45 Schneider Electric шт. 1

Клеммная колодка, пружинная, 2,5 кв. мм, цвет: серый NSYTRR22 Schneider Electric шт. 9

Клеммная колодка, пружинная, 2,5 кв. мм, цвет: синий NSYTRR22BL Schneider Electric шт. 4

Клеммная колодка, пружинная, 2,5 кв. мм, NSYTRR22PE Schneider Electric шт. 3

цвет: зеленый/желтый

Пластик. фиксатор, с винтом NSYTRAAB35 Schneider Electric шт. 5

3 Топливный насос, электрический Viscomat 90 M Piusi шт. 2

4 Топливный насос, ручной РК-2 Ливгидромаш шт. 1

5 Топливный счетчик K24 A Piusi шт. 1

6 Электромагнитный клапан, 220 В СЕНС-ПР Dn25
Pn25-В-G1"-0 НПП "СЕНСОР" шт. 1

7 Кран шаровый VT.271.N.06 шт. 6

8 Фильтр механической очистки косой VT.192.N.06 шт. 1

Кабеленесущие конструкции

1 Труба стальная жесткая D20 мм 6008-20L3 АО "ДКС" шт. 20

2 Муфта соединительная труба-труба D20 мм 6110-20N АО "ДКС" шт. 5

3 Держатель с крышкой быстрой фиксации  D20 мм 6044-A20 АО "ДКС" шт. 20
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4 Поворот на 90° труба-труба, IP67 D20 мм 6013-20L АО "ДКС" шт. 8

Кабельная продукция

1 Силовой, не распространяющий горение, с низким дымо- ТУ 16.К71-310-2001 ВВГнг(А)-LS ОАО м 10

и газовыделением кабель, с медными жилами марки (3х2,5) "Электрокабель"

ВВГнг(А)-LS (3х2,5)

2 --//--ВВГнг(А)-LS (5х1,5) ТУ 16.К71-310-2001 ВВГнг(А)-LS ОАО м 5

(5х1,5) "Электрокабель"

3 --//--ВВГнг(А)-LS (2х1,5) ТУ 16.К71-310-2001 ВВГнг(А)-LS ОАО м 5

(2х1,5) "Электрокабель"

Материалы

1 Труба 32x2.5 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 Россия м 9

2 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ГОСТ 25129-82 кг 3

3 Эмаль алкидная ПФ-115 коричневая ГОСТ  6465-76 кг 3

4 Хомут с изоляцией для средних нагрузок BHT-20 BHH21100 DKC шт. 10

5 Шпилька резьбовая DIN 975/976, М12х1000 CM201201 DKC шт. 5

6 Вертикальный подвес одиночный 41х21, L400 BSP2104 DKC шт. 10

7 Герметик Stopaq FN 2100 л 5
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     31-НДК/ТХ.ВОР 

Складской комплекс по адресу: Московская область, г.Подольск, д.Коледино 

Изм Кол.у
ч. 

Лист №док Подпись Дата 

ГИП Ботин 10.2019 

Система топливоснабжения ДГУ 

Стадия Лист Листов 

Р 1 1 
Н. контр. Судаков 10.2019 

Разраб. Ботин 10.2019 

Ведомость объемов работ 

Формат А4 

№№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примеч. 

1. Установка крана шарового Dy 32мм шт. 5 

2. Установка фильтра сетчатого Dy 32мм шт. 2 

3. 
Установка клапана электромагнитного Dy 

32мм 
шт. 1 

4. Установка топливного счетчика Dy 32мм шт. 1 

5. 
Установка насоса топливного 

электрического 220В 
шт. 2 

6. Установка насоса ручного шт. 1 

7. Прокладка стальной трубы Dy 32мм м 9 

8. 
Покраска стальной трубы (грунтовка + 

эмаль) 
кг 3 

9. 
Установка щита управления закачки 

топлива 
шт. 1 Навесное исполнение 

10. 
Установка топливного бака V=3м3 с 

датчиком уровня 
шт. 1 

11. 

Прокладка управляющих цепей кабелем 

сечением до 2,5мм2 в стальной трубе 

ø20мм 

м 20 

12. 
Устройство шурфов размером 

2,0х1,4х1,0 (ШхГхВ), м 
шт./ м3 2/5,6 

1. Выход из

котельной;

2. Вход в

энергоцентр

13. Рытьё траншеи в грунте 1,4x0,5 (ГхШ), м м / м3 5 / 3,5 
Под топливную 

магистраль 

14. 
Устройство нижней песчаной подушки 

h=200мм для траншеи шириной 0,5м 
м / м3 7 / 0,7 Подсыпка под трубу 

15. Обратная засыпка грунта м3 8,4 

16. Установка стальных гильз ø57мм L=0,4м шт. 1 
Проход в фундаменте 

котельной 

ООО "Техэкспо"



31-НДК/ТХ.ВОР

Лист 

2 
Изм Кол.уч. Лист №док Подпись Дата 

Формат А4 

№№ 

п.п. 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во Примеч. 

17. 
Сверление отверстий ø60мм х 300мм в 

бетоне  
шт. 2 

Проходы в 

фундаменте котельной 

и энергоцентра 

18. Сборка насосной группы Компл. 1 

19. Герметизация проходов в трубах л 5 
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